inwestorski Ractawicka 1

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Przebudowa instalacji ogrzewczej w budynku mieszkalnym przy ul. Ractawickiej 1 w Ziociencu
1 Budynek przy ul. Ractawickiej 1
1.1 Przebudowa instalacji ogrzewczej
1.1. Roboty przygotowawcze
1
1|KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorg- |urz.
d.1./15 0436-01 |co) - likwidacja nastaw wstepnych na grzejnikowych zaworach termosta-
1.1]analogia tycznych
<grzejniki w piwnicach>3+6+2 urz. 11,000
<grzejniki na klatkach schodowych>8*1 urz. 8,000
<grzejniki w fazienkach>10+30+10 urz. 50,000
<grzejniki w kuchniach>20+40+20 urz. 80,000
<grzejniki w pokojach>54+108+54 urz. 216,000
RAZEM 365,000
2|[KNR 4-02 |Wymiana kryz dtawigcych w rurociagu o $r. 15 mm w pofgczeniach gwinto- |szt.
d.1.j0503-01 wanych - demontaz (R=1.0, M=0.0, $=0.0)
1.1;analogia
<piony grzewcze DN10>2*(2+2+2) szt. 12,000
<piony grzejnikowe DN15>2*(2+7+2) szt. 22,000
RAZEM 34,000
3|KNR 4-02 |Wymiana kryz diawigcych w rurociggu o $r. 20-25 mm w potgczeniach szt.
d.1.]0503-02 gwintowanych - demontaz (R=1.0, M=0.0, S=0.0)
1.1;analogia
<piony grzejnikowe DN20>2*(5+5+5) szt. 30,000
<piony grzejnikowe DN25>2*(4+16+4) szt. 48,000
RAZEM 78,000
4 Plukanie i opréznienie ztadu instalacji ogrzewczej wezet
d.1.ikalk. wtasna
1.1
1+1+1 wezet 3,000
RAZEM 3,000
11. Roboty demontazowe
2
5/KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych dwurze- (szt.
d.1.]02 0522-03 |dowych G-2 o dtugo$ci 0.5-2.0 m
1.2|z.0.2.9.
<grzejniki na klatkach schodowych>8*3 szt. 24,000
RAZEM 24,000
6/KNR-W 4- |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1./02 0512-01
1.2
<grzejniki w piwnicach>3+6+2 szt. 11,000
<grzejniki na klatkach schodowych>8+16+8 szt. 32,000
<grzejniki w tazienkach>10+30+10 szt. 50,000
<grzejniki w kuchniach>20+40+20 szt. 80,000
<grzejniki w pokojach>54+108+54 szt. 216,000
RAZEM 389,000
7|KNR-W 4- |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm - zawory o $r. 10 mm szt.
d.1.102 0512-03
1.2}analogia
<piony grzewcze DN10>2*(2+2+2) szt. 12,000
RAZEM 12,000
8/KNR-W 4- |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.]02 0512-03
1.2
<piony grzejnikowe DN15>2*(2+7+2) szt. 22,000
<piony grzejnikowe DN20>2*(5+5+5) szt. 30,000
RAZEM 52,000
9o|KNR-W 4- |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.1.102 0512-04
1.2
<piony grzejnikowe DN25>2*(4+16+4) szt. 48,000
RAZEM 48,000
1.1. Wymiana grzejnikéw na klatce schodowej
3
10|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 600-900mm i diugosci do szt
d.1./15 0418-07 {1600mm
1.3
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
1.1. Montaz armatury
4
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11|KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawory dynamiczne szt.
d.1.]15 0412-02
1.4
<grzejniki w piwnicach>3+6+2 szt. 11,000
RAZEM 11,000
12/KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 10 mm - zawory dynamiczne szt.
d.1.{15 0412-01
14
<grzejniki na klatkach schodowych>8*1 szt. 8,000
<grzejniki w kuchniach>20+40+20 szt. 80,000
<grzejniki w pokojach>54+108+54 szt. 216,000
RAZEM 304,000
13|KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 10 mm - zawory z nastawg wstepng |szt.
d.1.]15 0412-01
1.4
<grzejniki w fazienkach>10+30+10 szt. 50,000
RAZEM 50,000
14 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o pofgczeniach gwintowanych o $r. nominal- szt
d.1.]15 0411-01 |nej 10-15 mm - automatyczne zawory réwnowazgce $r. 15 mm
1.4
<piony grzejnikowe DN15>2+6+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
15/KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.1.{15 0411-01 |nej 10-15 mm - zawory odcinajgce $r. 15 mm z kr6¢cem
1.4
<piony grzejnikowe DN15>2+6+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
16/KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominal- |szt.
d.1.{15 0411-01 |nej 10-15 mm - regulatory przeptywu $r. 15 mm
1.4
<piony grzewcze DN10>1*(2+2+2) szt. 6,000
RAZEM 6,000
17|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominal- |szt.
d.1./15 0411-03 |nej 25 mm - zawory kulowe $r. 25 mm
1.4
<piony grzejnikowe DN25>2*(4+16+4) szt. 48,000
RAZEM 48,000
18/KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o ér. nominal- |szt.
d.1.{15 0411-02 |nej 20 mm - zawory kulowe $r. 20 mm
1.4
<piony grzejnikowe DN20>2*(5+5+5) szt. 30,000
RAZEM 30,000
19|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o potagczeniach gwintowanych o sr. nominal- |szt.
d.1.{15 0411-01 |nej 10-15 mm - zawory kulowe $r. 15 mm
14
<piony grzewcze DN10>1*(2+2+2) szt. 6,000
<piony grzejnikowe DN15>2*1 szt. 2,000
RAZEM 8,000
20/KNR-W 2- {Dwuzigczki o $r. nominalnej 256 mm szt.
d.1.]15 0430-03
1.4
<piony grzejnikowe DN25>2*(4+16+4) szt. 48,000
RAZEM 48,000
21/KNR-W 2- |Dwuztgczki o §r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.]15 0430-02
1.4
<piony grzejnikowe DN20>2*(5+5+5) szt. 30,000
RAZEM 30,000
22|KNR-W 2- |Dwuzigczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.{15 0430-01
1.4
<piony grzewcze DN10>2%(2+2+2) szt. 12,000
<piony grzejnikowe DN15>2*(2+7+2) szt. 22,000
RAZEM 34,000
1.1. Wstawianie odpowietrznikéw automatycznych na pionach c.o.
5
23|KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego $rednicy 15-20mm o potgczeniu gwinto- szt
d.1.10512-03 wanym
1.5
56 szt 56,000
RAZEM 56,000
24|KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o §r. nominal- szt
d.1.{150411-01 |nej 10-15 mm
1.5
56 szt. 56,000
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RAZEM 56,000
25/KNR-W 2- {Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm szt.
d.1./15 0412-07
1.5
56 szt. 56,000
RAZEM 56,000
26|KNR-W 2- |Dwuzigczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./15 0430-01
1.5
56 szt. 56,000
RAZEM 56,000
27/KNR-W 2- |Dodatki za podej$cia do zaworu DN15 szt.
d.1.j15 0115-01
1.5
56 szt. 56,000
RAZEM 56,000
1.1. Préby i regulacja instalacji
6
28/KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- urzgdz
d.1./15 0406-01 |kach mieszkalnych .
1.6|analogia
Obmiar dodatkowy
1 préba 1,000
<grzejniki w piwnicach>3+6+2 urzadz 11,000
<grzejniki na klatkach schodowych>8*1 urzadz 8,000
<grzejniki w tazienkach>10+30+10 urzadz 50,000
<grzejniki w kuchniach>20+40+20 urzgdz 80,000
<grzejniki w pokojach>54+108+54 urzgdz 216,000
RAZEM 365,000
29 Ptukanie i napetnienie ztadu instalacji ogrzewczej wezet
d.1.
1.6
1+1+1 wezet 3,000
RAZEM 3,000
30/KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorg- jurz.
d.1.{15 0436-01 |co)
1.6
<grzejniki w piwnicach>3+6+2 urz. 11,000
<grzejniki na klatkach schodowych>8*1 urz. 8,000
<grzejniki w tazienkach>10+30+10 urz. 50,000
<grzejniki w kuchniach>20+40+20 urz. 80,000
<grzejniki w pokojach>54+108+54 urz. 216,000
RAZEM 365,000
31|KNR 0-35 |Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - wersja standardo- |szt.
d.1.]0215-04 wa
1.6
<grzejniki w fazienkach>10+30+10 szt. 50,000
<grzejniki w kuchniach>20+40+20 szt. 80,000
<grzejniki w pokojach>54+108+54 szt. 216,000
RAZEM 346,000
32|KNR 0-35 |Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - wersja wzmocniona |szt.
d.1.10215-04
1.6
<grzejniki w piwnicach>3+6+2 szt. 11,000
<grzejniki na klatkach schodowych>8*1 szt. 8,000
RAZEM 19,000
1.1. Dostawa i montaz systemu regulacji instalacji
7
33|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - modut sterujgcy Adapterm (AM) szt.
d.1./0404-01
1.7|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - koncentrator danych z kartg SIM szt.
d.1.;0404-01 (MDS)
1.7}analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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35/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - bateryjny koncentrator danych (DS) |szt.
d.1./0404-01
1.7 analogia
2+4+2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
36{KNR 7-08 |Zdalny ukfad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termome- |ukl.
d.1.{0102-03 tru oporowego lub termoelektrycznego - czujnik temperatury zewnetrznej
1.7 analogia (TZE)
1+1+1 ukl. 3,000
RAZEM 3,000
37/KNR 7-08 |Zdalny ukitad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termome- jukl.
d.1.{0102-03 tru oporowego lub termoelektrycznego - radiowy czujnik temperatury zasi-
1.7|analogia lania (TZR)
1+1+1 ukl. 3,000
RAZEM 3,000
38/KNR 7-08  {Zdalny uktad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termome- |ukl.
d.1./0102-03 tru oporowego lub termoelektrycznego - czujnik temperatury zasilania
1.7}analogia (TZA) .
1+1+1 ukl. 3,000
RAZEM 3,000
1.1. Utylizacja odpadéw budowlanych
8
39/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1.11107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
1.8
3,00 t 3,000
RAZEM 3,000
40/KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- it
d.1.]1107-04 ty km ponad 1 km
1.8 Krotnosé =9
3 t 3,000
RAZEM 3,000




